easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk

KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

Z pradem S3 1
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE

Inspekcja kanatu

Plan DWG nr.: -
Studnia START: Kanat: Studnia KONIEC:
Studnia Nr: S4 Kanat: 3 Studnia Nr: S3
Materiat: taczna dt: 0.00 m Materiat:
Profil: Dlugosé insp.:  56.60 m Profil:
A: Profil: 620/780 A:
B: Srednica: 620 /780 B:
C: Dlugos$é modutu: C:
D: Materiak: murowanv D:
E Typ kanatu: OGOLNOSPLAWNY E
Poziom n.p.m.: Rok budowy: Poziom n.p.m.:
Szer. geograficzna: Szer. geograficzn
Wysok. geograficzna: Wysok. geograficzna:
D D
J I I |
|
A E B B E A
N~
) )
) | |
C Cc
Przeglad:
Tasma video Nr: 4
Poz. start.:
Poz. koniec.: 00:00:00
Dlugosé inspekcji: 56,60 m
Obecna osoba: brak
Powéd inspekcji: KONTROLA




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: \ Projekt: Data:
le 2008-06-28

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk

KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

Z pradem S3 2
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE

Projekt:

Projekt:
Data:
Opis:
Uwagi:

Klient:

Klient:

Adres:
Miasto:
Osoba kont.:
Poczta:

Tel:

Fax:

e-mail:
Uwagi:

Inspekcja kanatu

2008-04-25
Kanat murowany 620x780




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk

KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

Z pradem S3 3
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE

Start Koniec Skrot
0,00 0,00 BCDA-
2,51 2,51 BCAEA
6,82 6,82 BCAEA
7,78 7,78 BCAEA
8,41 8,41 BCAEA
9,06 9,06 BAHD-
9,79 9,79 BADAB

10,16 10,16 BAFBA

11,43 11,43 BAE--

13,26 13,26 BADBA
13,34 13,34 BAO--
13,69 13,69 BADBA
15,80 15,80 BAE--
18,64 18,64 BBFB-
19,19 19,19 BCAEA
20,91 20,91 BCAEA
29,14 29,14 BAE--
29,59 29,59 BAO--

Kanat: 3 Ocena:

Opis

Wezet poczatkowy, Studnia rewizyjna - wfazowa.
Oznaczenie S4, Pofozenie: .

Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany,
Przytacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko§¢ mm, na 9
godz..

Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany,
Przyfacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko§¢ mm, na 9
godz..

Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany,
Przyfacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko$§¢ mm, na 2
godz..

Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany,
Przyfacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko§¢ mm, na 2
godz..

Pofgczenie wadliwe, Przewod przyfgczeniowy uszkodzony,
na 2 godz..

Wadliwe roboty murarskie, przemieszczenie. Nie jest
widoczne co zostafo odsfoniete, .. $ciany boczne

Uszkodzenie powierzchniowe, Wykruszanie sie (mafych
fragmentéw z powierzchni), Dziafanie mechaniczne, od 7 do
10 godz..

Brakuje cafosci lub czesci zaprawy, Gfebokos¢ mm, .. cafa
prawa $ciana na znacznej dfugosci

Wadliwe roboty murarskie, Ubytki murarskie/kamieniarskie.
Widoczna nastepna warstwa murarska, na 8 godz..

Grunt - widoczny przez wade

Wadliwe roboty murarskie, Ubytki murarskie/kamieniarskie.
Widoczna nastepna warstwa murarska, na 8 godz..

Brakuje cafosci lub czesci zaprawy, Gfebokos¢ mm, od 8 do
10 godz..

Infiltracja, kapanie - skapywanie - napfyw ciggly, na 10
godz..

Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany,
Przytacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko$¢ mm, na 2
godz..

Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany,
Przytacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko$¢ mm, na 10
godz..

Brakuje cafosci lub czesci zaprawy, Gfebokos¢ mm, od 5 do
7 godz... NA DNIE

Grunt - widoczny przez wade

Ocena SU Video

Zdjecie
00:00:00 42
00:00:00 43
43_b
00:00:00 44
44 b
00:00:00 45
45 b
00:00:00 46
46_b
00:00:00 47
00:00:00 48
48_b
00:00:00 49
49 b
00:00:00 50
50_b
00:00:00 51
51 b
00:00:00
00:00:00 52
00:00:00 53
00:00:00 54
54 b
00:00:00 55
55_b
00:00:00 56
56_b
00:00:00 57
57 b
00:00:00




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk

KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

Z pradem S3 4
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE

Start Koniec Skrot
40,24 40,24 BCAEA
41,39 41,39 BCCB-
43,74 43,74 BAE--
50,66 50,66 BCAEA
53,51 53,51 BCCA-
56,00 56,00 BCC-B
56,00 56,00 BDCz-
56,60 56,60 BDB--

Kanat: 3 Ocena:

Opis

Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany,
Przytacze otwarte, Wysokos¢ mm, Szeroko§¢ mm, na 10
godz..

Odchylenie kanafu - fuk, w prawo, Kat °.

Brakuje cafosci lub czesci zaprawy, Gfeboko$¢ mm, od 8 do
10 godz..

Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany,
Przyfacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko$§¢ mm, na 10

godz..
Odchylenie kanaftu - fuk, w lewo, Kat 45 °.

Odchylenie kanafu - fuk, w déf, Kat 90 °.. kaskada - w d6t
Inspekcja przerwana, inna przyczyna.. kaskada w dot

. dalsza cze$é inspekcji : FILM - CZESC "B"

Ocena SU Video

1

Zdjecie
00:00:00 58

58_b
00:00:00 59
00:00:00 60
00:00:00 63
00:00:00 61
00:00:00 62

62_b
00:00:00
00:00:00




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: \ Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 5
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
1:175 Kanat: 3 Ocena:
S4
Start Koniec Skrot Opis Ocena SU Video Zdjecie
0,00 0,00 BCDA- Wezet poczatkowy, Studnia rewizyjna - wfazowa. 00:00:00 42
Oznaczenie S4, Pofozenie: .
2,51 2,51 BCAEA Bez uzycia elementu zfgcznego, Otwor wydfutowany, 00:00:00 43
Przyfacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko$¢ mm, 43 b
na 9 godz..
6,82 6,82 BCAEA Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany, 00:00:00 44
\/ Przyfacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko$¢ mm, 44 b
na 9 godz..
7,78 7,78 BCAEA Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany, 00:00:00 45
Przyfacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko$¢ mm, 45 b
na 2 godz..
8,41 8,41 BCAEA Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany, 00:00:00 46
Przyfacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko$¢ mm, 46_b
na 2 godz..
9,06 9,06 BAHD- Pofgczenie wadliwe, Przewod przyfgczeniowy 00:00:00 47
uszkodzony, na 2 godz..
9,79 9,79 BADAB Wadliwe roboty murarskie, przemieszczenie. Nie jest 00:00:00 48
widoczne co zostafo odsfoniete, .. $ciany boczne 48 b
10,16 10,16 BAFBA Uszkodzenie powierzchniowe, Wykruszanie sie 00:00:00 49
(matych fragmentéw z powierzchni), Dziafanie 49 b
mechaniczne, od 7 do 10 godz..
11,43 11,43 BAE-- Brakuje cafosci lub czesci zaprawy, Gfebokos¢ mm, .. 00:00:00 50
cafa prawa $ciana na znacznej dfugosci 50_b
13,26 13,26 BADBA Wadliwe roboty murarskie, Ubytki 00:00:00 51
murarskie/kamieniarskie. Widoczna nastepna 51 b
warstwa murarska, na 8 godz..
13,34 13,34 BAO-- Grunt - widoczny przez wade 00:00:00
13,69 13,69 BADBA Wadliwe roboty murarskie, Ubytki 00:00:00 52
murarskie/kamieniarskie. Widoczna nastepna
warstwa murarska, na 8 godz..
15,80 15,80 BAE-- Brakuje cafosci lub czesci zaprawy, Gfebokos¢ mm, 00:00:00 53
od 8 do 10 godz..
18,64 18,64 BBFB- Infiltracja, kapanie - skapywanie - napfyw ciggly, na 00:00:00 54
10 godz.. 54 b
19,19 19,19 BCAEA Bez uzycia elementu zfgcznego, Otwor wydfutowany, 00:00:00 55
Przytacze otwarte, Wysoko$¢ mm, Szeroko$¢ mm, 55_b
na 2 godz..
20,91 20,91 BCAEA Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany, 00:00:00 56
Przytacze otwarte, Wysokos¢ mm, Szeroko$¢ mm, 56_b
na 10 godz..
vg,m 29,14 BAE-- Brakuje cafosci lub czesci zaprawy, Gfebokos¢ mm, 00:00:00 57
od 5 do 7 godz... NA DNIE 57_b
29,59 29,59 BAO-- Grunt - widoczny przez wade 00:00:00




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: \ Projekt: Data:
| | le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 6
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
1:175 Kanat: 3 Ocena:
Start Koniec Skrot Opis Ocena SU Video Zdjecie
40,24 40,24 BCAEA Bez uzycia elementu ztgcznego, Otwor wydfutowany, 1 00:00:.00 58
Przytacze otwarte, Wysokos¢ mm, Szeroko$¢ mm, 58_b
na 10 godz..
v1,39 41,39 BCCB- Odchylenie kanafu - fuk, w prawo, Kat °. 00:00:00 59
43,74 43,74 BAE-- Brakuje cafosci lub czesci zaprawy, Gfebokos¢ mm, 3 00:00:00 60
[ od 8 do 10 godz..
50,66 50,66 BCAEA Bez uzycia elementu zfgcznego, Otwér wydfutowany, 1 00:00:00 63
Przytacze otwarte, Wysokos¢ mm, Szeroko$¢ mm,
na 10 godz..
53,51 53,51 BCCA- Odchylenie kanatu - fuk, w lewo, Kat 45 °. 2 00:00:.00 61
— y q
56,00 56,00 BCC-B Odchylenie kanatu - fuk, w déf, Kat 90 °.. kaskada - w 2 00:00:.00 62
dot 62_b
56,00 56,00 BDCZ- Inspekcja przerwana, inna przyczyna.. kaskada w dof 00:00:00
56,60 56,60 BDB-- . dalsza cze$é inspekcji : FILM - CZESC "B" 00:00:00




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Obperator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 7
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie : 42
Odlegtosé 0,00 m
Video : 00:00:00
SuU
Skrot . BCDA-
Wezet poczatkowy,
Studnia rewizyjna -
wiazowa. Oznaczenie
S4, Potozenie: .
Zdjecie : 43
Odlegtosé 2,51 m
Video : 00:00:00
SuU 01
Skrot : BCAEA

Bez uzycia elementu

ztacznego, Otwor

wydtutowany, Przytacze

otwarte, Wysokos¢ mm,

Szeroko$¢ mm, na 9

godz..




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 8
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie :43_b
Odlegtosé 2,51 m
Video : 00:00:00
SuU 01
Skrot : BCAEA
Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysoko$¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 9
godz..
Zdjecie : 44
Odlegtosé 6,82 m
Video : 00:00:00
SuU 01
Skrot : BCAEA

Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysokos¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 9

godz..




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Obperator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 9
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie :44 b
Odlegtosé 6,82 m
Video : 00:00:00
SuU 01
Skrot : BCAEA
Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysoko$¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 9
godz..
Zdjecie : 45
Odlegtosé 7,78 m
Video : 00:00:00
SuU 01
Skrot : BCAEA

Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysokos¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 2

godz..




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Obperator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 10
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie :45_b
Odlegtosé 7,78 m
Video : 00:00:00
SuU 01
Skrot : BCAEA
Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysoko$¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 2
godz..
Zdjecie : 46
Odlegtosé 8,41 m
Video : 00:00:00
SuU 01
Skrot : BCAEA

Bez uzycia elementu

ztacznego, Otwor

wydtutowany, Przytacze

otwarte, Wysokos¢ mm,

Szeroko$¢ mm, na 2

godz..




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: \ Miasto: \ Proiekt: Data:
lle 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Obperator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
\ Z pradem S3 11
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie :46_b
Odlegtosé 8,41 m
Video : 00:00:00
SuU 01
Skrot : BCAEA
Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysoko$¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 2
godz..
Zdjecie : 47
Odlegtosé 9,06 m
Video : 00:00:00
SuU 12
Skrot : BAHD-

Potaczenie wadliwe,
Przewdd przytaczeniowy

uszkodzony, na 2 godz..
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Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 12
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie : 48
Odlegtosé 9,79 m
Video : 00:00:00
SuU :3
Skrot : BADAB
Wadliwe roboty
murarskie,
przemieszczenie. Nie jest
widoczne co zostato
odstoniete, .. Sciany
boczne
Zdjecie :48_b
Odlegtosé 9,79 m
Video : 00:00:00
SuU 13
Skrot : BADAB

Wadliwe roboty

murarskie,

przemieszczenie. Nie jest

widoczne co zostato

odstoniete, .. $ciany

boczne




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 13
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie : 49
Odlegtosé 10,16 m
Video : 00:00:00
SuU :3
Skrot . BAFBA
Uszkodzenie
powierzchniowe,
Wykruszanie sig (matych
fragmentéw z
powierzchni), Dziatanie
mechaniczne, od 7 do 10
godz..
Zdjecie :49_b
Odlegtosé 10,16 m
Video : 00:00:00
SuU 13
Skrot . BAFBA

Uszkodzenie
powierzchniowe,
Wykruszanie sie (matych
fragmentoéw z
powierzchni), Dziatanie
mechaniczne, od 7 do 10
godz..




POGOTOWIE KANALIZACYJNE
eaS y CA N WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com

Li ja: #013132
icencja biuro@kanalizacja.com

Klient: [ Miasto: [ Proiekt: Data:

_ . _ le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk

KONTROLA S4
Onerator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
. Z pradem S3 14
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie : 50

Odlegtosé 11,43 m

Video : 00:00:00

SuU 03

Skrot . BAE--
Brakuje catosci lub
czesci zaprawy,
Gtebokos¢ mm, .. cata
prawa $ciana na znacznej

diugosci

Zdjecie :50_b

Odlegtosé 11,43 m

Video : 00:00:00

SuU 03

Skrot . BAE--
Brakuje catosci lub
czesci zaprawy,
Gteboko$¢ mm, .. cata
prawa $ciana na znacznej

diugosci




POGOTOWIE KANALIZACYJNE
eaS y CA N WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com

Li ja: #013132
icencja biuro@kanalizacja.com

Klient: \ Miasto: \ Proiekt: Data:
lle 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Obperator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
\ Z pradem S3 15
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE

Inspekcja kanatu

Zdjecie : 51

Odlegtosé 13,26 m

Video : 00:00:00

SuU 14

Skroét : BADBA
Wadliwe roboty
murarskie, Ubytki
murarskie/kamieniarskie.
Widoczna nastepna
warstwa murarska, na 8

godz..

Zdjecie :51_b

Odlegtosé 13,26 m

Video : 00:00:00

SuU 14

Skrot . BADBA
Wadliwe roboty
murarskie, Ubytki
murarskie/kamieniarskie.
Widoczna nastepna
warstwa murarska, na 8

godz..




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Obperator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 16
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie : 52
Odlegtosé 13,69 m
Video : 00:00:00
SuU :3
Skrot : BADBA
Wadliwe roboty
murarskie, Ubytki
murarskie/kamieniarskie.
Widoczna nastepna
warstwa murarska, na 8
godz..
Zdjecie : 53
Odlegtosé 15,80 m
Video : 00:00:00
SuU 13
Skrot . BAE--

Brakuje catosci lub

czesci zaprawy,

Gteboko$¢ mm, od 8 do
10 godz..




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: \ Miasto: \ Projekt: Data:

le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk

KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
. Z pradem S3 17
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie : 54

Odlegtosé 18,64 m

Video : 00:00:00

SuU 12

Skrot . BBFB-
Infiltracja, kapanie -
skapywanie - naptyw
ciggly, na 10 godz..

Zdjecie :54_b

Odlegtosé 18,64 m

Video : 00:00:00

SuU 12

Skrot . BBFB-
Infiltracja, kapanie -
skapywanie - naptyw
ciagly, na 10 godz..




POGOTOWIE KANALIZACYJNE
eaS y CA N WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com

Li ja: #013132
icencja biuro@kanalizacja.com

Klient: \ Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
. Z pradem S3 18
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE

Inspekcja kanatu

Zdjecie :55

Odlegtosé 19,19 m

Video : 00:00:00

SuU 01

Skroét : BCAEA
Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysoko$¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 2

godz..

Zdjecie :55_b

Odlegtosé 19,19 m

Video : 00:00:00

SuU 01

Skrot : BCAEA
Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysokos¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 2

godz..




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 19
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie : 56
Odlegtosé 20,91 m
Video : 00:00:00
SuU 01
Skrot : BCAEA
Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysoko$¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 10
godz..
Zdjecie :56_b
Odlegtosé 20,91 m
Video : 00:00:00
SuU 01
Skrot : BCAEA

Bez uzycia elementu

ztacznego, Otwor

wydtutowany, Przytacze

otwarte, Wysokos¢ mm,

Szeroko$¢ mm, na 10

godz..




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 20
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie : 57
Odlegtosé 29,14 m
Video : 00:00:00
SuU 12
Skrot . BAE--
Brakuje catosci lub
czesci zaprawy,
Gteboko$¢ mm, od 5 do
7 godz... NA DNIE
Zdjecie :57_b
Odlegtosé 29,14 m
Video : 00:00:00
SuU 12
Skrot . BAE--

Brakuje catosci lub

czesci zaprawy,

Gteboko$¢ mm, od 5 do
7 godz... NA DNIE




POGOTOWIE KANALIZACYJNE
eaS y CA N WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com

Li ja: #013132
icencja biuro@kanalizacja.com

Klient: \ Miasto: \ Proiekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Obperator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
. Z pradem S3 21
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE

Inspekcja kanatu

Zdjecie : 58

Odlegtosé 40,24 m

Video : 00:00:00

SuU 01

Skroét : BCAEA
Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysoko$¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 10

godz..

Zdjecie :58_b

Odlegtosé 40,24 m

Video : 00:00:00

SuU 01

Skrot : BCAEA
Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysokos¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 10

godz..




POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

easyCAN

Licencja: #013132

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk

KONTROLA S4
Obperator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

Z pradem S3 22
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE

Inspekcja kanatu
Zdjecie : 59

Odlegtosé 41,39 m
Video : 00:00:00

SuU
Skrot : BCCB-
Odchylenie kanatu - tuk,
w prawo, Kat °.
Zdjecie : 60

Odlegtosé 43,74 m
Video : 00:00:00

SuU : 3

Skroét : BAE--

Brakuje catosci lub

czesci zaprawy,

Gteboko$¢ mm, od 8 do
10 godz..




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 23
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie : 63
Odlegtosé 50,66 m
Video : 00:00:00
SuU 01
Skrot : BCAEA
Bez uzycia elementu
ztacznego, Otwor
wydtutowany, Przytacze
otwarte, Wysoko$¢ mm,
Szeroko$¢ mm, na 10
godz..
Zdjecie : 61
Odlegtosé 53,51 m
Video : 00:00:00
SuU 12
Skrot : BCCA-

Odchylenie kanatu - tuk,
w lewo, Kat 45 °.




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 24
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie : 62
Odlegtosé 56,00 m
Video : 00:00:00
SuU 12
Skrot : BCC-B
Odchylenie kanatu - tuk,
w dét, Kat 90 °.. kaskada
- w dot
Zdjecie :62_b
Odlegtosé 56,00 m
Video : 00:00:00
SuU 12
Skrot . BCC-B

Odchylenie kanatu - tuk,
w dot, Kat 90 °.. kaskada

- w dot




Licencja: #013132

easyCAN

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 25
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie: 42 Odlegto$€£0,00 m Zdjecie: 43 Odlegtos€£ 2,51 m Zdjecie: 43_b Odlegto$€ 2,51 m
Skrot : BCDA- Skrot : BCAEA Skrét : BCAEA
Zdjecie: 44 Odlegtos$€£ 6,82 m Zdjecie: 44_b Odlegto$€£ 6,82 m Zdjecie: 45 Odlegtos$€ 7,78 m
Skrot : BCAEA Skrot : BCAEA Skrot : BCAEA
Zdjecie: 45_b Odlegto$€ 7,78 m Zdjecie: 46 OdlegtosE£ 8,41 m Zdjecie: 46_b Odlegtos€ 8,41 m
Skrét : BCAEA Skrét : BCAEA Skrét : BCAEA




Licencja: #013132

easyCAN

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: Proiekt: Data:
L . _ ¢ 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Onerator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 26
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie: 47 Odlegto$€£ 9,06 m Zdjecie: 48 Odlegto$£9,79 m Zdjecie: 48_b Odlegto$€£9,79 m
Skrét : BAHD- Skrét : BADAB Skrét : BADAB
Zdjecie: 49 Odlegto$€ 10,16 m Zdjecie: 49_b Odlegto$€£ 10,16 m Zdjecie: 50 Odlegto$€ 11,43 m
Skrot : BAFBA Skrot : BAFBA Skrot : BAE--
Zdjecie: 50_b Odlegto$€£ 11,43 m Zdjecie: 51 Odlegtos$€£ 13,26 m Zdjecie: 51 b Odlegtos€ 13,26 m
Skrét : BAE-- Skrét : BADBA Skrét : BADBA




easyCAN

Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Obperator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 27
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie: 52 Odlegto$€ 13,69 m Zdjecie: 53 Odlegtos$€ 15,80 m Zdjecie: 54 Odlegtos$¢ 18,64 m
Skrot : BADBA Skrét : BAE-- Skrét : BBFB-
Zdjecie: 54_b Odlegto$€ 18,64 m Zdjecie: 55 Odlegto$€£19,19 m Zdjecie: 55_b Odlegto$€ 19,19 m
Skrot : BBFB- Skrot : BCAEA Skrot : BCAEA
Zdjecie: 56 Odlegto$€£20,91 m Zdjecie: 56_b Odlegto$£20,91 m Zdjecie: 57 Odlegtos$€£ 29,14 m
Skrét : BCAEA Skrét : BCAEA Skroét : BAE--




Licencja: #013132

easyCAN

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: | Projekt: Data:
le 2008-06-28
Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk
KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:
Z pradem S3 28
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE
Inspekcja kanatu
Zdjecie: 57_b Odlegto$€ 29,14 m Zdjecie: 58 Odlegto$£ 40,24 m Zdjecie: 58_b Odlegto$€ 40,24 m
Skrét : BAE-- Skrét : BCAEA Skrét : BCAEA
Zdjecie: 59 Odlegto$€41,39 m Zdjecie: 60 Odlegto$c 43,74 m Zdjecie: 63 Odlegto$€ 50,66 m
Skrét : BCCB- Skrot : BAE-- Skrot : BCAEA
Zdjecie: 61 Odlegto$€£ 53,51 m Zdjecie: 62 Odlegto$£56,00 m Zdjecie: 62_b Odlegtos$€£ 56,00 m
Skrét : BCCA- Skrét : BCC-B Skrét : BCC-B
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Licencja: #013132

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
WROCLAW

TEL. 605 201 651 / 605 085 651
www.kanalizacja.com
biuro@kanalizacja.com

Klient: Miasto: \ Projekt: Data:
2008-06-28

Inspekcja Nr: Adres: Kanat: Tasma video Nr.:
2a ul. Podwale 3 4
Zamowienie Nr: Powdéd inspekcji: Studnia START: taczna dk

KONTROLA S4
Operator: Kierunek: Studnia KONIEC: Strona:

Z pradem S3 29
Profil: Typ kanatu: Materiat: Warunki:
620/780 620 / 780 OGOLNOSPLAWNY murowany CZYSZCZONE

Wysokos$¢ [m]

0,10

0,091

0,081

0,074

0,06 -

0,051

0,041

0,03

0,02_L

0,01_L

0,00

Inspekcja kanatu

Profil wysokosci

| | | | |

| |

-0,01 L

-0,02 L.

-0,03_L-

-0,04_L

-0,05_L

-0,06 L

-0,07 L.

-0,08 L.

-0,09 L

-0,10_L

T T T T T
12,50 17,50 22,50/_/\/ 27,50 32,50

7
/

|
T
\8-1,50

47,50 52,50

Odlegtos¢ |

— — Warto$¢ nominalna

—— Wartos$¢ zmierzona
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